AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

Inscricao Estadual 19.301.656-7 - CNPJ - 06.845.747/0001-27
Avenida Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810
Teresina — Pl — Fone (86) 3198-0150 / Fax (86) 3216-6322

_ DIRETORIA DE OPERACOES - DIOPE
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL — SUDOP
GERENCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE - GECOQ

BOLETIM DE ANALISE DE AGUA

N°. ANALISE

FiSICO-QUIMICO: 561/2023

BACTERIOLOGICO: 556/2023

INTERESSADO: AGESPISA

'ENDERECO: AVENIDA MANOEL LOURENGO — CENTRO

DADOS DA AMOSTRA

' MUNICIPIO: C

ORRENTE

[ESTADO: PIAUI

| MANANCIAL: RIO CORRENTE

ENT. LABORATORIO

Data: 28/09/2023

Hora: 21h:35m

DADOS DA
COLETA

Local: T/J
Data: 28/09/2023

Hora: 09h:02m

Responsavel: Téc. Constantino Alves

Cloro Residual (mg/L Cl2): 0,8
{(Valores limites 0,2 a 5,0 ma/L)

D Manancial Superficial D Manancial Subterraneo DTratada Final

@ Distribuida I:' Ea—

D Qutros

EXAME FiSICO-QUIMICO

Data da Analise: 16/10/2023

CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLETICAS

. . EXPRESSO EXPRESSO
j’fRAMETRO COMO V.M.P. | RESULTADO PARAMETRO COMO V.M.P RESULTADO
Cor. uH 15,0 : oH | y i o 60
Odor: Obj / Nao Obj - - Turbidez | uT 50 45
Sabor: Obj / Nao Obj = - . ’
CARACTERISTICAS QUIMICAS
i EXPRESSO M. TADO A EXPRESSO | VM.P | RESULTADO
' PARA_METRO COMO \{mgftf’ RES;{;L] ‘ ?_ARAMETRO COMO (mgiL) (mg/L)
Alc. Bicarb. CaCQ, - - N. Amoniacal NH3 1,2 -
Alc. Carbonato CaCO; - - N. Nitrato N 10,0 - |
Alc. Hidréxido CaCO, - - N. Nitrito N 1,0 -
Aluminio Al 0,2 - Oxigénio cons. 0, - - i
Cloretos Cl 250 - Manganés Mn : -
Dureza Total mg/L 300 - Fluoreto F 15 -
_Ferro Fe 03 '

EXAME BACTERIOLOGICO

Data da Analise: 29/09/2023

Coliformes Totais
(N.M.P./100 mL):

AUSENCIA

Escherichia coli
(N.M_P/100 mL)

AUSENCIA

Atende aos padrdes de Potabilidade analisados, conforme PRC N 5/2017 GM/MS alterada pela Portaria
N©888/2021 GM/MS;

Legenda:

V.M P. - Valor Maximo Permitido

N.M P = Numero Mais Provavel
REFERENCIA: STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER

Portaria GM/MS, N° 888 de 24 de maio de 2021
| LALZ

Téc. lolene Benvindo Pereira

Téc. Francisca Lauana de S. Ribeiro

e -
Eng. Quim.{ﬂﬁégeﬁ‘r Silva da Rocha

CRQ 10* Reg. N® 10.301.733




AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
Inscricao Estadual 19.301.656-7 - CNPJ - 06.845.747/0001-27
Avenida Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810
Teresina — Pl — Fone (86) 3198-0150 / Fax (86) 3216-6322

_ DIRETORIA DE OPERAGOES - DIOPE
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL — SUDOP
GERENCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE - GECOQ

BOLETIM DE ANALISE DE AGUA N°. ANALISE | [!SICO-QUIMICO: 55612023

; BACTERIOLOGICO: 551/2023
| INTERESSADO: AGESPISA

ENDERECO: AVENIDA DOM PEDRO Il - AEROPORTO

DADOS DA AMOSTRA

MUNICIPIO: CORRENTE

| ESTADO: PIAUI

| MANANCIAL: POCO

ENT. LABORATORIO

Data: 28/09/2023

Hora: 21h:35m

DADOS DA
COLETA

Local: T/J

Data: 28/09/2023

Hora: 08n:32m

Responsavel: Téc. Constantino Alves

Cloro Residual (mg/L Clz): 0.8
{Valores limites 0.2 a 5.0 mg/L)

ID Manancial Superficial D Manancial Subterréaneo DTratada Final

@ Distribuida D Eaiis

D Outros

(N-M.P./100 mL):
AUSENCIA

EXAME FisICO-QUIMICO Data da Analise: 16/10/2023
_ CARACTERISTICAS FiSICAS E ORGANOLETICAS
A EXPRESSO i EXPRESSO
PARAMETRO COMO V.M.P. | RESULTADO | PARAMETRO COMO V.M.P RESULTADO
. 6,0a90

Cor: uH 15,0 - pH - (e aRErAndE) 6,5

Odor: Obj / Nao Obj - - Turbidez uTt 50 1,0

Sabor: Obj / Nao Obj - - ) i .

CARACTERISTICAS QUIMICAS )
EXPRESSO | V.M.P | RESULTADO i EXPRESSO | v.MP | RESULTADO

PARAMETRO | ™ como (mgl) gL PARAMETRO | ™ como (mgll) (gl

Alc. Bicarb. CaCO4 - - N. Amoniacal NH- 1.2 =

Alc. Carbonato CaCO; - - N. Nitrato N 10.0 - ]

Alc. Hidroxido CaCO; - - N. Nitrito N 1.0 -
‘Aluminio Al 0,2 - Oxigenio cons. Oz ) =
Cloretos Cl 250 = Manganés | Mn 0.1 -

Dureza Total mg/L 300 - Fluoreto l ‘E 15 -

Ferro | Fe 0,3 - L .

EXAME BACTERIOLOGICO Data da Analise: 29/09/2023
Coliformes Totais Escherichia coli

(N.M.P/100 mL):
AUSENCIA

; Atende aos padrdes de Potabilidade analisados, conforme PRC N° 5/2017 GM/MS alterada pela Portaria

' N2888/2021 GM/MS;

Legenda:

V.M.P. = Valor Maximo Permitido
N.M.P. — Numero Mais Provavel

REFERENCIA: STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER
Partaria GM/MS, N° 888 de 24 de maio de 2021

“

@_ J’ T\

Téc. lolene Benvindo Pereira

Téc. Francisca Lauana de S. Ribeiro

e

Eng. Quim. Ma‘ﬁé?ﬁ‘!ﬁenigsil:ra da Rocha
CRQ 107 Reg. N° 10.301,733




AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A |

Inscricéo Estadual 19.301.656-7 - CNPJ - 06.845.747/0001-27
spapiigr ool Avenida Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810
- i Teresina — Pl — Fone (86) 3198-0150 / Fax (86) 3216-6322

~ DIRETORIA DE OPERAGCOES - DIOPE
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL - SUDOP
GERENCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE - GECOQ

BOLETIM DE ANALISE DE AGUA Ne aNAUSE  |CICO-QUINOO: S54/2023

BACTERIOLOGICO: 548/2023
INTERESSADO: AGESPISA
'ENDERECO: BAIRRO AEROPORTO, POCO 02

| DADOS DA AMOSTRA

PISA

' MUNICIPIO: CORRENTE | ESTADO: PIAUI | MANANCIAL: POCO
ENT. LABORATORIO Data: 28/09/2023 Hora: 21h:35m
Local: T/SAIDA .
DQSEESTRA Data: 28/09/2023 Hora: 08h:22m Clarg Pesidual g";g"n&gﬁ’f): 1.0

‘ Responsavel: Téc. Constantino Alves

D Manancial Superficial D Manancial Subterraneo ETratada Final D Distribuida D Fonte I:l Outros

EXAME FiSICO-QUIMICO Data da Andlise: 16/10/2023
CARACTERISTICAS FISICAS E ORGANOLETICAS

. EXPRESSO EXPRESSO
PARAMETRO COMO V.M.P. | RESULTADO | PARAMETRO COMO V. M.P RESULTADO
: 6,0a9,0
_C_or i b ) ) (recomendado) 6,3
Odor: Obj / Nao Obj - - uT 50 1.3
| Sabor: Obj / Nao Obj - -

CARACTERISTICAS QUIMICAS

A EXPRESSO | VM.P | RESULTADO | EXPRESSO | V.M.P | RESULTADO
iARAMETRO | COMO (mg/L) (mglL) PARANETRO COMO (mgiL) (mgiL) |
Alc. Bicarb. CaCO;, - 93,0 N. Amoniacal NH- 12 -
_Alc. Carbonato CaCOs - 0.0 N. Nitrato N 10,0 -
| Alc. Hidroxido CaCO0, - 0,0 N. Nitrito N 1,0 -
| Aluminio Al 0,2 - Oxigénio cons. O; - -
| Cloretos Cl 250 19,0 Manganés Mn 0.1 - |
| Dureza Total mg/L | 300 100,0 Fluoreto [ F 1.5 | - !
Ferro Fe |03 0,0 T -

EXAME BACTERIOL(’)GICO | Data da Analise: 29/09/2023

Coliformes Totais Escherichia coli
(N.M_Piﬁ 00 mL). {N.M.P{j 00 mL):
AUSENCIA AUSENCIA

l_ Atende aos padrdes de Potabilidade analisados, conforme PRC N¢ 5/2017 GM/MS alterada pela Portaria
| N2888/2021 GM/MS;

Legenda:
V.M. P. = Valor Maximo Permitido
N.M.P. = Nimero Mais Provavel
REFERENCIA: STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER
| Portaria GM/MS, N° 888 de 24 de maio de 2021

i s

Eng. Quim. Marfa Elgenir'Silva da Rocha
CRQ 10% Reg. N° 10.301.733

Teéc. lolene Benvindo Pereira Téc. Franciéca Lauana de S. Ribeiro




AGES_PISA

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
Inscricao Estadual 19.301.656-7 - CNPJ - 06.845.747/0001-27
Avenida Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810
Teresina — Pl — Fone (86) 3198-0150 / Fax (86) 3216-6322

_ DIRETORIA DE OPERACOES - DIOPE
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL — SUDOP
GERENCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE — GECOQ

BOLETIM DE ANALISE DE AGUA

N©. ANAUSE FISICO-QUIMICO: 559/2023

BACTERIOLOGICO: 554/2023

'INTERESSADO: AGESPISA

ENDERECO:

BAIRRO VERMELHAO, POCO 01

DADOS DA AMOSTRA

' MUNICIPIO: CORRENTE

| ESTADO: PIAUI | MANANCIAL: POCO

ENT. LABORATORIO Data: 28/09/2023  Hora: 21h:35m

DADOS DA
COLETA

Local: T/J
Data: 28/09/2023
Responsavel: Téc. Constantino Alves

Cloro Residual (mg/L Cl;): 0,8

Hora: 08h:52m (Valores limites 0,2 a 5,0 mg/L)

|D Manancial Superficial D Manancial Subterraneo DTratada Final

@ Distribuida |:| Fonte D Outros

EXAME FiSICO-QUIMICO Data da Analise: 16/10/2023

CARACTERISTICAS FISICAS E ORGANOLETICAS

" EXPRESSO ; EXPRESSO
| PARAMETRO COMO V.M.P. | RESULTADO | PARAMETRO COMO V.M.P RESULTADfD_.
Cor: ‘ uH 15’0 } } (resc;a?'n:ngd’a%o) 6,7
| Odor: | Obj/ N&o Obj . - uTt 50 13
Sabor: | Obj / Nao Obj r & =
| CARACTERISTICAS QUIMICAS
A EXPRESSO | vM.P | RESULTADO A EXPRESSO | V.M.P | RESULTADO
PARAMETRO COMO (mgiL) S(lr—'}ngfL) PARAMETRO COMO (mglL) SflgngfL)
Alc. Bicarb. CaCOs - 168,0 N. Amoniacal NH, 1,2 =
Alc. Carbonato CaCO; - 0.0 N. Nitrato N 10,0 -
Alc. Hidroxido CaCO, - 0.0 N. Nitrito N 1,0 -
| Aluminio Al 0,2 - Oxigénio cons. O, - -
| Cloretos Cl 250 220 Manganés Mn (0] -
| Dureza Total mg/L 300 200,0 Fiuoreto F =
Ferro Fe 0,3 0,0 - .

EXAME BACTERIOLOGICO Data da Analise: 20/09/2023

Coliformes Totais
(N.M.P. HGG mL):

AUSENCIA

Escherichia coli
(N.M.P/100 mL),

AUSENCIA

Atende aos padroes de Potabilidade analisados, conforme PRC N2 5/2017 GM/MS alterada pela Portaria
N¢ 888/2021 GM/MS;

Legenda:

V. M.P. = Valor Maximo Permitido

N.M.P. — Ndmero Mais Provavel

REFERENCIA: STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER
Portaria GM/MS, N° 888 de 24 de maio de 2021

e

Téc. lolene Benvindo Pereira

Téc. Francisca Lauana de S. ﬁibeiro

s
Eng. Quim. Marfda’,%sﬂa da Rocha
CRQ 10 Reg. N 10,301,733




AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

Inscrigao Estadual 19.301.656-7 - CNPJ - 06.845.747/0001-27
Avenida Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810
Teresina — Pl — Fone (86) 3198-0150 / Fax (86) 3216-6322

DIRETORIA DE OPERACOES - DIOPE
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL — SUDOP
GERENCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE — GECOQ

BOLETIM DE ANALISE DE AGUA |

[

N°. ANALISE

FISICO-QUIMICO: 558/2023

BACTERIOLOGICO: 553/2023

INTERESSADO: AGESPISA

ENDERECO: BAIRRO JACOLANDIA, RESERVATORIO

DADOS DA AMOSTRA

"MUNICIPIO: CORRENTE

| ESTADO: PIAUI

[ MANANCIAL: POCO

ENT. LABORATORIO

Data: 28/09/2023

Hora: 21h:35m

DADOS DA
COLETA

Local: T/J
Data: 28/09/2023

Hora: 08h:45m

Responsavel: Téc. Constantino Alves

Cloro Residual (mg/L Clz): 0,8
(Valores limites 0,2 a 5,0 mg/L)

D Manancial Superficial D Manancial Subterraneo DTratada Final

&

Distribuida I:l Fonte

D Qutros

EXAME FiSICO-QUIMICO

Data da Analise: 16/10/2023

CARACTERISTICAS FISICAS E ORGANOLETICAS

' A EXPRESSO EXPRESSQ
PARAMETRO COMO V.M.P, RESULTADCE ] PARAMETRO COMO V.M.P RESULTADO
Cor: uH 15,0 : pH : (re?;b?ngngé?m; 72

| Odor: Obj / Nao Obj - - Turbidez uTt 50 13
Sabor: Obj / Nao Obj - _ 2 !

) CARACTERISTICAS QUIMICAS |

3 EXPRESSO | V.M.P | RESULTADO | i EXPRESSO | VM.P | RESULTADO |

PARAMETRO' | ™ como (g (mgll) PARAMETRO | ™ como (mal) (gl
Alc. Bicarb. CaCQO, - B N. Amoniacal NH3 12 -
Algc. Carbonato CaCOs, - - N. Nitrato N 10,0 - .
Alc. Hidréxido CaCO; - - N. Nitrito N 1,0 -
Aluminio Al 0,2 - Oxigénio cons. O, -
Cloretos Cl 250 B Manganés Mn -
Dureza Total mag/L 300 - Fluoreto F -
Ferro Fe 0,3 .

EXAME BACTERIOLOGICO

Data da Analise: 29/08/2023

Coliformes Totais
(N.M.P./100 mL}.

AUSENCIA

Escherichia coli
(N.M.P/100 mL):

AUSENCIA

Atende aos padroes de Potabilidade analisados, conforme PRC N2 5/2017 GM/MS alterada pela Portaria
N°888/2021 GM/MS;

I Legenda:

V.M P. = Valor Maximo Permitido
N.M.P. — Numero Mais Provavel

REFERENCIA: STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER
Portaria GM/MS, N° 888 de 24 de maio de 2021

Tec. lolene Benvindo Pereira

3

7
Eng. Quim. Maffa€lgenir Sil

va da Rocha

CRQ 10 Reg. N° 10,301,733




